
  

         

 

 

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 

49 у період з 12.10.2026 по 16.10.2026 : 

Шановні мешканці будинку, у період з 12.10.2026 по 16.10.2026: 

- на прибудинкової території, у місцях загального користування та технічних 

приміщеннях будинку під.1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна 

ламп по робочих групах. 

 – під.1,2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання 

електрощитових будинку. 

- в насосній будинку під.1-2, в бойлерних та котельних будинку під.1,2 проведено 

планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 8 шт. 

 - у паркінгу будинку під. №1 на виїзних секційних воротах з -2 рівня замінено троси 

приводу воріт -2 шт. 

- під.№2 на даху будинку виконані роботи з герметизації примикань м'якого покриття 

покрівлі до стін котельні -7,4 м.п. 

- під.№2 на даху будинку ведуться роботи з герметизації примикань твердого покриття 

до вентиляційних шахт, до стін котельні та до м'якої покрівлі - очищення примикань, 

штукатурка гідроізоляційним розчином. 

- під. №1,2 у холах 2-17-го поверху проведено планові регламентні роботи з 

обслуговування обладнання розподільних поверхових шаф – 64 шт.  

 - у паркінгу будинку -1,-2 рівень проведено плановий огляд стану світильників 

освітлення та заміна ламп по робочих групах. 

- у паркінгу будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування 

обладнання шаф управління системою димовидалення – 7 шт. та розподільних шаф 

освітлення -8 шт.  

- в паркінгу будинку під.№1 проведено роботи з ремонту виїзних секційних воріт з -1 

рівня - діагностика, ревізія контактів та регулювання приводу воріт.   

- під.№1,2 на огорожі території на трубах ПВХ з кабелем зовнішнього освітлення 

замінено кріплення для труб D20-60 шт. 

- під. №1, №2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків 

каналізації будинку – 16 шт.   та випусків у каналізаційні колодязі . 

- під.№1, №2 проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів 

-3 шт.  зовнішньої каналізації будинку. 



- в паркінгу будинку проведено планове очищення від піску та мулу на -1-му рівні – 

дренажних воронок-12 шт., на -2-му рівні дренажних лотків -6 систем та дренажних 

приямків -6 шт., на в'їздах та виїздах зливоприймачів-4 шт. 

 


